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TEST NAME
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CLIENT NAME & ADDRESS
DENEY TALEP NUMARASI : T12.0004/01
TEST ORDER NO.

NUMUNE TANIMI (rie, serino, marka) 5 Hiicreli, ortadan beslemeli, 4000A dagitim panosu deney numunesi
SAMPLE DESCRIPTION (rvee, s/n, BRAND)

NUMUNE KABUL TARiHi : 21.02.2012

RECEIPT OF SAMPLE

DENEY TARIH(LER)i : 22.02.2012

TEST DATE(S)

DENEY STANDART(LAR)I : TS EN 61439-1 Madde 10.11.5

TEST STANDARD(S)

DENEY SONUCU : [X] Olumlu [] olumsuz [ piger
TEST RESULT Satisfactory Not Satisfactory Other
ACIKLAMALAR ¢ Bu rapordaki sonuglar sadece tanimh deney numunesi icin gecerlidir.
REMARKS

Tiirk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) deney raporlarinin taninmasi konusunda Avrupa Akreditasyon Birligi (EA) ve
Uluslararasi Laboratuvar Akreditasyon Birligi (ILAC) ile karsilikli taninma antlasmasini imzalamistir.

The Turkish Accreditation Agency (TURKAK) is signatory to the multilateral agreements of the European co-operation
for the Accreditation (EA) and of the International Laboratory Accreditation (ILAC) for the Mutual recognation of test
reports.

Deney ve /veya 6lciim sonuglari, genisletilmis &lgiim belirsizlikleri ( olmasi halinde ) ve deney metodlan bu
sertifikanin tamamlayici kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir .

The test and/or measurement results, the uncertainties ( if applicable ) with confidence probability and test methods
are given on the following pages which are part of this report.
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Deney Raporu/Test Report No: R.0005-12

Test edilen iiriiniin firma tarafindan verilen 6zellikleri :

Numune ozellikleri :

Uretici

Tipi

Seri no

Beyan isletme gerilimi (Ue)

Beyan yalitim gerilimi (Ui)

Beyan darbe dayanim gerilimi (Uimp)
Beyan frekansi (f)

Beyan akimi (In)

Beyan kisa siireli dayanim akimi (Icw)
Beyan tepe dayanim akimi (Ipk)

Ortam sartlan :

Tarih
Saat
Ortam sicakhgi ( C°)

Nem (%)

Deneye katilan gézlemciler

Ad Soyadi
Murat SERBETCI

Cengiz KULAKSIZ

Pesa Elektrik Malz. San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Ana Dagitim Panosu

Deney Numunesi

500v

1000V

8kv

50Hz

4000A

50kA-1sn

105kA

22.02.2012
14:45
10,8

65

Firma / Kurulus
Pesa Elektrik Malz. San. Ve Tic. Ltd. Sti. / Mudur

Pesa Elektrik Malz. San. Ve Tic. Ltd. Sti. / Personel

A=
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Deney Raporu/Test Report No: R.0005-12

Deney sonuglari:

Test devresi TDO1

Osilogramlarin referans numaralari 2294, 2295, 2296, 2303

Test devresinin kalibrasyonu
Osilogram Max. WsaHes | OMalmA Giig Gerilim Frekans
No./sayfa akim alami akim faktori v) (H2)
(kA) (kA) (kA)

23,08 21,02 242,1
2294 /1 - 2241 21,37 242,5 50

- 20,98 241,2

Cihazin test 6ncesi durumu : -Izolatér mesafeleri teknik dokiimanlara uygundur,

-Ana baralari arasi mesafeler teknik dokiimanlara uygundur,
-Numunenin hicbir yerinde kirik, ¢atlak vb. durumlar yoktur.

st | Oslogram | MO | oty | s | s | s | ST | o | P otr
V) (kA) (kA) (kA)
244,4 109,1 53,1 2933

1. 2295/1 1 241,7 8521 54,57 53;31 1030 0,25 3062 a
245,6 87,08 52,26 2831
244,2 107,7 52 2816

2 2296 /1 1 241,4 94,78 54,22 52,6 1030 0,25 3022 b
244,6 86,06 51,63 2763
243 66,99 30,77 944,9

3 2303/1 d - o - 30,27 1040 0,25 & c
242 66,02 29,78 9329

*F-T : Faz-toprak arasi gerilim
a : Numune dagitim panosunun sol taraf ana dagitim baralarinda (1,2,3. Hiicreler) yapilan deney sonuglaridir.
b : Numune dagitim panosunun sag taraf ana dagitim baralarinda (3,4,5. Hiicreler) yapilan deney sonuclaridir.
¢ : Numune dagitim panosunun faz-Notr baralari arasinda yapilan deney sonuglandir.
Bknz. “Test devre semasi” ve “Numune malzemelerin teknik cizimleri”

Numunenin test sonrasi durumu: -izolatérlerde kirilma, gatlama ve kayma izlenmemistir.
-Ana baralarda ve baglantilarda hicbir hasar gériilmemistir.
-F telinde deformasyon olugmamistir
-2,2 kV gerilimde dielektrik deneyi basarilidir.

Sonug:

Pesa Elektrik Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Sti. firmasinin Gretimini yaptigi “5 Hiicreli ortadan beslemeli 4000A

dagitim panosu” ana baralarina uygulanan kisa devre deneylerinde basarili olmu;tzﬂ. .
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Deney Raporu/Test Report No: R.0005-12

Test osilogramlari:

Osilogram no:2295
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Osilogram no:2296
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Osilogram no:2303
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Test devre semasi:
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Numune malzemelerin teknik cizimleri:
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Numune {riinlerin baglanti fotograflarn:

- Deneyden Once -

X
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- Deneyden Sonra - \
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Olgme Sistem Ozellikleri

Sira No Malzeme/Ekipman cinsi Malzeme kodu Seri No
1 Gerilim trafosu R-S 34,5/0,1kV Vt (36)1 00/1510
2 Gerilim trafosu S-T 34,5/0,1kV Vit (36)1 00/923
3 Ddéner Ayirici 36kV Di (36)1 -
4 Kesicisi 36kV Ch (36)1 $170719339
5 Toroid Akim trafosu 50/5A 36kV Ct(36)1 200513350
6 Toroid Akim trafosu 50/5A 36kV Ct (36)1 200513351
7 Toroid Akim trafosu 50/5A 36kV Ct (36)1 200515877
8 Akim trafosu 50/5-5A 36kV Ct (36)2 1/00518
9 Akim trafosu 50/5-5A 36kV Ct (36)2 1/00519
10 Akim trafosu 50/5-5A 36kV Ct (36)2 1/00520
11 Y.G. Kesicisi 36kV/25kA Ch (36)2 38213
12 Y.G. Ayirici 36kV/25kA Di (36)2 15997
13 36kV Akim Sinirlayici Bobin X (36)1 36658
14 36kV Akim Sinirlayici Bobin X(36)1 36659
15 36kV Akim Sinirlayici Bobin X (36)1 36660
16 36kV Akim Sinirlayici Direng R (36)1 515/97/01-04-07-10
17 36kV Akim Sinirlayici Direng R (36)1 515/97/02-05-08-11
18 36kV Akim Sinirlayici Direng R (36)1 515/97/03-06-09-12
19 Gerilim trafosu R-S 34,5/0,1kV Vt (36)2 98/21873
20 Gerilim trafosu S-T 34,5/0,1kV Vt (36)2 98/21872
21 Y.G. Ayirici 36kV/20kA Di (36)3 20071644
22 Y.G. Ayirici 36kV/20kA Di (36)4 20071643
23 Y.G. Ayirici - A 36kV/25kA Di (36)5 16000
24 Y.G. Avirici - A 36kV/25kA Di (36)6 15998
25 Gerilim trafosu 1,6/0,1kV 50VA Vi (1)1 158967
26 Gerilim trafosu 1,6/0,1kV 50VA Vit (1)1 158968
27 Gerilim trafosu 1,6/0,1kV 50VA Vi (1)1 158969
28 Gerilim bolucl LVD (1)1 LvD2010-1
29 Gerilim boluci LVD (1)2 LvD2010-2
30 Kisadevre Anahtari 100kA Ms (1)1 13803
31 Sont 40uQ/100kA- R sont.1 13812
32 Sont 40pQ/100kA- S sont.2 13813
33 Sont 40pQ/100kA- T sont.3 13814
34 Termometre T.1 3113865
33 Olgiim yapilan donanim : Nicolet 2580-P Yazilim : TeamPro Ver.2.5
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